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LICITACION PUBLICA LOCAL
LPL/006/2021/CC CON CONCURRENCIA DE COMITE
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS”

06 de mayo de 2021, 12:00 horas

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 06 de mayo de 2021, en las oficinas que ocupa la Direccién
Administrativa en el Instituto Cultural Cabafias, ubicadas en calle Cabafias Niimero 8, Colonia Las Fresas, Plaza Tapatia, a efecto de llevar
a cabo la junta de aclaraciones que refiere el punto 5 dentro de las BASES de la Licitacién LPL/006/2020/cc para la “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS” , se hace
constar la presencia de la Unidad Centralizada de Compras, representada por Juan Luis Cortés Rojas. Y Rolando Navarro Acosta,
representante del area requiriente.

En este acto se hace constar que, dentro del plazo establecido en las Bases de la licitacion, fueron recibidas preguntas del participante
Santos Cervantes. Asi mismo se hace constar que NO se conté con la presencia de ningln participante.

Acto seguido se procede a desahogar las preguntas recibidas.
Partida #01 — Mantenimiento Chiller AGS160CS27-ER10

P1: En la descripcidn de los trabajos al chiller no se menciona el cambio de aceite vy filtros, ¢Los contemplamos para el mantenimiento
del equipo?

R1: Si.

P2: Solo se encuentran 6 bombas operando y la otra esta quemada ¢Se contempla la reparacién de la bomba dafiada o solo se le da
mantenimiento a las que si estdn operando?

R2: Solo se dara mantenimiento a las bombas que estan en funcionamiento.

Partida #04- Mantenimiento a equipo de monitoreo de las 15 Manejadoras

P3: {Existen diagrama de conexién del sistema de control que esta instalado en cada manejadora?
R3: Si existe y encaso de necesitarlo el Instituto le proveera al ganador copia de él.

P4: De ser lo ganadores de la licitacién ¢Se proporcionaria el diagrama de conexién y toda la informacion del sistema de control
para realizar el mantenimiento?

R4:Si.
P5: En la limpieza de rejillas ¢ Nos proporcionarian el andamio adaptado que tienen en las instalaciones?
R5: Si.

P6: Marcan una limpieza de ductos, éA qué seccidn o érea se aplica esta limpieza?, para realizar esta limpieza se tiene que contar con
acceso a los ductos de inyeccién y retorno para poder introducir los implementos para realizarla, en la mayoria de las reas se tiene
plafén cerrado y no se podria realizar, se tendria que realizar registros tanto en plafén como en los ductos de lamina.
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R6: Solo se intervendré en los lugares donde se encuentran los ductos de inyeccion y retorno, por lo que no serd necesario realizar
registros en plafones y ducteria.

No existiendo asuntos pendientes, se declara la presente como formalmente cerrada, levantdndose esta acta para dar fe de lo anterior,
siendo las 12:10 horas, suscribiéndola las personas que en ella participan y quisieron firmar, CONSTE

Juan Luis Cortés Rojas
Encargado de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre Firma /

Rolando Navarro Acosta
Representante del Area requirente -
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