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INSTITUTO CULTURAL CABANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SEGUNDA VUELTA
LPN/003/2022/CC CON CONCURRENCIA DEL COMITE .
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS”
(TIEMPOS ACORTADOS)
FALLO

En la ciudad de Guadalzjara, Jalisco a 01 de septiembre del 2022, susciiben los representantes del Comité de
adquisiciones cuyos nombres y firmas se citan al final de la presente acta con el objeto de emitir el fallo de la licitacién
pUblica nacional LPN/003/2022/CC SEGUNDA VUELTA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO
DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS™. de conformidad con el Art. 69 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Coniratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelanie ley.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

1. Que el Instituto Cultural Cabafias, publicod la convocatoria de la licitacion citada en la parte improductiva de la
presente, el dia 24 de agosto del 2022, en la pagina del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se
refieren el articulo 60 y demas aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.

2. Que para efectos del proceso de licitacion se establecié para su desarrollo el siguiente calendario:

ETAPA FECHA
PUBLICACION DE CONVOCATORIA 24 DE AGOSTO DEL 2022
JUNTA ACLARATORIA 26 DE AGOSTO DEL 2022
RECEPCION DE PROPUESTAS 30 DE AGOSTQ DEL 2022

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

3. Que enla etapa de presentacién y apertura de propuestas técnicas y econdmicas se presentaren 3 (TRES) licitantes
siendo los siguientes:

1. Conaire de Occidente S.A. de C.V.
2. Technische Wartungs Praxis S.A.S. de C.V.
3. Cesar Arturo Espinoza Contreras

4. De mismo modo se presenta la evaluacidén administrativa realizada por la Unidad Centralizada de compras
Licitantes Technische Conaire de Cesar Arturo
{Documentos Wartungs Praxis | Occidente S.A. de Espinoza
requeridos de las S.A.8.de C.V. C.V. Contreras

proposiciones

Anexo 2 (Pro‘puesta CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnica) ‘

Anexoe 3 (Prdpuesta |

Econémica) CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Anexo 4 (Carta de

Proposicion) CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Anexo 5 (Acreditacion) o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos que {s]

acredite.
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Licitantes’
{Documentos
requeridos de las
proposiciones

Technische

Wartungs Praxis '

S.A.S.de C.V.

Conaire de
Occidente S.A. de
C.V.

Cesar Arturo
Espinoza
Contreras

Anexo 6 (Declaracién de
Integridad v NC
COLUSION de
Proveedores).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Anexo 7 (Declaracion de
aportacién cinco al millar)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Anexo 8 {Manifiesto vy
Constancia de Opinidn
Paositiva de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales
Vigente).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Anexo 9 {Manifiesto vy
Constancia de Opinién de
Cumplimienio de
Obligaciones en Materia
de Seguridad Social vy
Constancia vigente)} solo
en caso de no estar
registrados en el RUPC
deberd presentar Ia
opinién en sentido
positivo de cumplimiento
de obligaciones  en
materia de Seguridad
Social vigente que lo
acredite.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Anexo 10 {(Identificacién
Oficial Vigenie)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Anexo 11 (Estratificacion)
Obligatorio para
participantes MIPYMES.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Curriculum

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Que el participante}Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Cumple con todos!los documentos solicitados en el numeral 2.1 de las bases, por lo que adquiere el
derecho a participar en la etapa técnica-econémica.

Que el participante fTechnische Wartungs Praxis S.A.S. de C.V.

Cumple con todos los documentos solicitados en el numeral 9.1 de las bases, por o que adquiere el
derecho a participar en la etapa técnica-econdmica.

Que el participante Cesar Arturo Espinoza Contreras.
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No Cumple con todos los documentos solicitados en numeral 9.1 de las bases, lo anterior debido a que
no entrega curriculum, el cual se solicita en el in¢iso L del numeral 9.1 de [as bases por lo que se desecha
la propuesta del participante Cesar Arturo Espinoza Contreras ya que la falta de los documentos
solicitados en el numeral 9.1 serd motivo de desechamiento de la propuesta.

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION Conaire de Occidente | Technische
DE S.A.de C.V. Wartungs Praxis
MEDIDA S.A8.de C.V.

1 servicio servicio de mantenimiento preventivo | Cumple Cumple

a equipo de aire acondicionado tipo
chiller marca mcquay con capacidad
de 160 {r modelo ags160cs27ertd
consiste en: revision vy limpieza
general del equipo, gabinete,
serpentines de condensacion, aplicar
limpiador dieléctrico a tableros

lubricacién de partes moviles,
rodamientos motores, rodamientos,
bombas, rodamientos ventiladores,
bisagras y valvulas de agua en linea
principal

revisar tensidn y/o voltajg en
circuifo/s  tarjetas  de  control,
solenoides de control valvulas de
flujo de agua conexiones y terminales
eléctricas, operacion de vélvulas de
agua, temperaturas de operacion,
aislamientos, lineas de agua
entradas y retornos, revisién vy
correccidn de fugas en cto #1 y cto #2
en caso de ser necesario, revisar
funcionamiento  de compresores,
cortes y arranques, recarga de aceite
de alta viscosidad aceite po&68 de
ser necesario recarga de gas
refrigerante r34-a (si se reguiere
ajuste). cambio de  piedras
desecantes y7o filtro deshidratador
con kit de empaques y sellos para
| filiros (anual o de ser necesario).

| servicio a sistema de bombeéo de
1 agua consta de 6 motobombas. (3)
bombas marca grunfos mi132ca-2-
i| 213tc-c2 50hz no. 85800715 del
sisterna edificio (3) bombas baldor
industrial cat.no:856801012 'spec.
36°03w415f5 hps volts 208-230/460
| amps 15-13.2/6.6 rpm 1725 de
| suministro de flujo al chiller y que
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consta de limpieza y lubricacion de
partes moviles y rodamientos,
embobinado y cambio de ssellos,
rodamientos de motores en caso de
ser necesario, pruebas de operacion,
revision de elementos de confrol y de
alimentacion eléctrica en tablero,
revisibn de amperajes, voltaje de
alimentacion y reapriete y ajustes de
conexiones eléctricas.

mano de obra y arranque. Pruebas
de operacion y ejecucién del equipo.

mano de obra, montaje y desmontaje
de lo necesario. pruehas de
operacion, arranque, para la correcta
ejecucion del servicio a compresor#1
y compresor #2y sistema de bombeo
dejarlo funcionando

1 servicio servicio de mantenimiento preventive | Cumple Cumple
a equipo de aire acondicionado tipo
minichillercon capacidad de 10ir
consiste en limpieza general del
equipo, gabinete, serpentines de
condensacion, aplicar limpiadores
y/o desengrasantes biodegradables.

lubricacion de partes mdviles, motor
ventilador de condensador, bomba
de agua y rodamientos.

limpieza y revision de sistema
elécirico revisar tension y/o voliaje de
alimentacién, amperaje de trabajo,
voliaje de circuitos, tableros,
contaciores y relevadores,
arrancadores, bobinas, valvulas de
flujo de agua, revisar y regpretar
conexiones y terminales eléctricas
verificar parametros y funcionalidad
de controles de operacién y
seguridad.  verificar y  revisar
presiones en iemperaturas de
cperacion, revisar compresor
'l presion, carga de aceile, arranques y
cortes, nivel de carga de gas
i refrigerante r22, revisar aislami?ntos,
|| revisar y soldar fugas en caso de ser
i| necesario, lineas de agua entrada y
retornos, purg de lineas de enlradas
|| y salidas de agua en caso necesario,
cambio de filiros tipo mini pleat (de

Pagina 4 de 10
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ser necesario) y limpieza de filfros
lavables (durcs armazén)

15 servicios servicio de mantenimiento preventivo | Cumple Cumple
a unidad manejadora de aire (umas}
marca mecquay. consiste en: limpieza
en general del equipo, gabinete.
serpentines de agua helada, limpieza
purga de lineas de agua {en caso de
ser necesario) limpieza y/o cambio
de pre filirc s de aire, limpieza o
impermeabilizacion de charola de
condensados {en caso necesario)

lubricacidn de partes mdviles, motor,
banda, bisagras, chumaceras vy
rodamientos general

revisar de tensiones y alineacion de
bandas, motores y poleas,
chumaceras, gabinete y jaula, revisar
ducteria por posibles fugas, verificar
si hay grietas on fugas, de ser asf,
reparar y corregir, quitar cualquier
oxidacién del eje del ventilador
inspeccionar la bandeja
condensados para verificar que no
tengan lodo otro material extrafo
(que obstruya su funcién) revisar
amperaje, revisar voliaje en circuitos,
revisar y limpiar circuitos, revisar y
limpiar tablero eléctrico, valvulas de
flujp de agua, revisar reapretar
conexiones y terminales eléctricas
revisar aislamientos de lineas de
agua entrada y retbornos, punga de
lineas internas y externas de uma de
ser necesario limpieza de ceqiazos,
cambio de filiros tipo mini pleat
flexibles) y limpieza de filtros

conexiones y funcionamiento de
|

de operacién de temperatura y
registro :

revisar tarjetas de control, servicio a
monitor y cpu. registro y sistema
operativo, revisar funcionamiento y
limpieza de antenas y valvulas

Pagina 5 de 10
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actuadoras tipo belimo {para control
automatizado de temperatura)

mano de obra, arranque, pruebas, | Cumnple Cumple
operacién y ejecucién correcta del
equipo

servicio de mantenimiento preventivo
& equipo de aire acondicionado tipo
minisplit marca |g con capacidad de
15 tr consisie en limpieza general de

la unidad, condensador, evaporador,

1 servicio

serpentin  filfros de gabinete,
desaglie
revisar amperaje, conexiones,

capacifores, arrancadores, revisar y
reapretar conexiones y terminales
eléctricas, revisar desagile,
temperatura de compresor,
arrangues y pruebas, instalacion de
tuberia, soldadura de fugas

5. Con fundamento en el Art. 67 numeral | en correlacién con el art. 69 numeral 2 ambos de la Ley, se sefiala que [as
propuestas de los licitantes: Conaire de Occidente S.A. de C.V. y Technische Wartungs Praxis 5.A.5. de C.V.
cumpien con [0s requisitos legales (administrativos) y técnicos seolicitados en 1a convocatoria y son susceptibles de
analizar econdmicamente.

RESULTADO ECONOMICO

CANTIDA UNIDAD DESCRIPCION Conaire de Technische
D DE Occidente Wartungs
MEDIDA S.A.de C.V. Praxis S.A.S.
de C.V.
1 servicio servicio de mantenimiento preventivo a equipo de aire | $165,013.02 $86,900.00

acondicionado tipo chiller marca mcquay con capacidad
de 160 tr modelo ags160cs27ert0 consiste en: revision y
limpieza general del equipo, gabinete, serpentines de
condensacién, aplicar limpiador digléctrico a tableros

lubricacion de partes moviles, rodamientos motores,
rodamientos, bombas, rodamientos ventiladores, bisagras
y valvulas de agua en linea principal

I v

revisar tension y/o voltaje en circuito/s tarjetas de control,
solenoides de control valvulds de flujio de agua
conexiones y terminales eléctricas, operacion de valvulas
de agua, temperaturas de operacion, aislamientos, lineas
de agua entradas y retornos, revision y correccion de
fugas en cto #1 y cto #2 en caso cﬁe ser necesario, revisar
funcionamiento de compresores, cortes y arranques,
recarga de aceite de alta viscosidad aceite po&68 de ser
necesario recarga de gas refrigerante r134-a (si se

requiere ajuste). cambic de piedras desecantes y7o filtro
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' deshidratador con Kit de empagues y sellos para filtros
' (anual o de ser necesario).

servicio a sistema de bombec de agua consta de 6
motobombas. (3) bombas marca grunfos mit32ca-2-
213tc-c2 50hz no. 85900715 del sistema edificio (3)
bombas baldor industrial catno:85601012 spec.
36°03w415f5 hps volts 208-230/460 amps 15-13.2/6.6
rpm 1725 de suministro de flujo al chiller y que consta de
limpieza y lubricacion de partes méviles y rodamientos,
embobinado y cambio de sellos, rodamientos de motores
en caso de ser necesario, pruebas de operacion, revision
de elementos de control y de alimentacidn eléctrica en
tablero, revisidn de amperajes, voltaje de alimentacion y
reaprieie y ajustes de conexiones eléctricas.

mano de obra y arranque. Pruebas de operacion y
ejecucién del equipo.

mano de obra, montaje y desmontaje de lo necesario.
pruehas de operacién, arranque, para la correcla
ejecucion del servicio a compresor #1 y compresor #2y
sistema de bombeo dejarlo funcionando

1 servicio

servicio de mantenimiento preveniivo a equipo de aire
acondicionado tipo minichillercon capacidad de 10tr
consiste en limpieza general del equipo, gabinete,
serpentines de condensacion, aplicar limpiadores y/o
desengrasantes biodegradables.

lubricacién de partes mdéviles, motor ventilador de
condensador, bomba de aguay rodamientos.

limpieza y revision de sistema eléctrico revisar tension y/o
voltaje de alimentacién, amperaje de trabajo, voltaje de
circuites,  tableros, contactores y  relevadores,
arrancadaores, bobinas, valvulas de flujo de agua, revisar
y reapretar conexiones y terminales eléctricas verificar
parametros y funcionalidad de controles de cperacién y
seguridad. verificar y revisar presiones en temperaturas
de operacion, revisar compresor presion, carga de aceite,
arranques y cortes, nivel de carga de gas refrigerante r22,
revisar aislamientos, revisar y soldar fugas en caso de ser
necesario, lineas de agua enirada y retornos, purg de
lineas de entradas y salidas de agua en caso necesario,
cambio de filfros tipo mini pleat {de ser necesario) y
limpieza de filiros lavables (duros armazén)

$17,735.08 $36,895.00

15 Senvicios

servicio de mantenimiento preventivo a unidad
manejadora de aire (umas) marca mcquay. consiste en:
limpieza en general del equipo, gabinete. serpentines de
agua helada, limpieza purga de lineas de agua (en caso
de ser necesario) limpieza yfo cambio de pre fillro s de
aire, limpieza o impermeabilizacion de charola de
condensados (en caso necesario)

|

$171,710.85 $250,500.00
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'lubricacién de partes méviles, motor, banda, bisagras,
chumaceras y rodamientos general

revisar de tensiones y alineacion de bandas, motores y
poleas, chumaceras, gabinete y jaula, revisar ducteria por
posibles fugas, verificar si hay grietas on fugas, de ser
asi, reparar y corregir, quitar cualquier oxidacién del eje
del ventilador inspeccionar la bandeja condensados para
verificar que no tengan lodo ofrc materfal extrafio (gue
obstruya su funcién} revisar amperaje, revisar voltaje en
circuitos, revisar y limpiar circuitos, revisar y [impiar
tablero eléctrico, valvulas de flujo de agua, revisar
reapretar conexiones y terminales elécfricas revisar
aislamienios de lineas de agua entrada y retbornos, purga
de lineas internas y extemas de uma de ser necesario
limpieza de cedazos, cambio de filiros tipo mini pleat
flexibles) y limpieza de filiros lavables{duros
armazoén)yrevisar conexiones y funcionamiento de
resistencias eléctricas instaladas en ducto de aire (para
controlar humedad).

revisar y aclualizar sistema inalambrico de control
automatizado de operacion de temperatura y registro

revisar tarjetas de control, servicio a monitor y cpu.
regisiro y sistema operativo, révisar funcionamiento y
limpieza de antenas y vélvulas actuadoras tipo belimo
(para control automatizade de temperatura)

/

/3

1 servicio

mano de obra, arranque, pruebas, operacion y ejecucion
correcta del equipo

servicio de mantenimiento preventivo a equipo de aire
acondicionado tipo minisplit marca Ig con capacidad de 15
tr consiste en limpieza general de [a unidad, condensador,
evaporador, serpentin filtros de gabinete, desaglie

revisar amperaje, conexiones, capacitores, arancadores,
revisar y reapretar conexiones y terminales eléctricas,
revisar desagiie, temperatura de compresor, arranques y
prugbas, instalacién de tuberia, soldadura de fugas

$6,008.80

$3,500.00

Subiotal

$360,467.75

$377,799.00

IVA

$57.674.84

$60,447.84

Total

$418,142.59

$438,246.84
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CUADRO COMPARATIVO .
LICITANTE Partida IMPORTE CON IVA PRECIO MEDIO RESOLUCION
INCLUIDO DE MERCADO SOBRE EL 40%

POR DEBAJO O
10% POR ENCIMA
DEL PROMEDIO
DEL MERCADO

tnica $418,142.59 $500,830.16 Cumple ya que el
precio se encuentra
-16.51% por debajo
de la media de los
precios por lo que
se encuenira dentro
del rango que
establece la Ley

Conaire de QOccidente
S.A.de C.V.

unica $438,246.84 Cumple va que el
precio se encuentra
-12.50% por debajo
de la media de los
precios por lo que
se encuentra dentro
del range que
establece la Ley

Technische Wartungs
Praxis 5.A.S.de C.V.

mismas que forman parte integral del presente documento y en virtud de que se cumplid con todos los aspectos

técnicos y se presentd la mejor propuesta econdmica el comité determina.

a) Adjudicar a Conaire de Occidente S.A. de C.V. |a partida (nica por un monto total de $418,142.59 pesos IVA
incluido.

Los precios presentados en la tabla incluyen IVA.
6. Por lo anterior expuesto, en términos de la informacion y resultados contenidos en las evaluaciones realizadas, !

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se le deberd de informar al licitante adjudicado gque en caso de incumplimiento en la entrega del bien
adjudicado, serd acreedor a las sanciones establecidas en las bases y en el contrato, asi como en [a nomatividad

respectiva.
SEGUNDA.- Procédase a la notificacion del fallo, elaboracién, validacion y firma del contrato/orden de compra.
a

TERCERA.- Al licitante se le mforrna que tiene un plazo de 3 dias habiles a partir de la fecha de notificacion del fallo par.

la firma del contrato y entrega de la documentacion respectiva ‘para el contrato correspondiente.
Con lo anterior se cierra la prebente Acta de Fallo en la que manifiestan su conformidad los que al final la firman.
Se extiende la presente acta p.ara los efectos legales a que hub|ere lugar.
No habiendo mas que manife§tar se procede a cerrar la presente a las hrs. 10:20 hrs.
! Q/
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Nombre

Firma

Denisse Gonzalez Gazcdn
Presidenta suplente del Comité de Adquisiciones
integrante con voz y voto de calidad.

Carlos Alberto Corona Bayardo
Representante de [a Secretaria de Hacienda Publica.
Integranie con voz y voto.

Sagrario Rocio Gutiérrez Castilio
Representante de la Secretaria de Adminisiracién Jalisco,
Integrante con voz y volo.

Atalia Orozco Quintero
Representante de la Secretaria de Desarrollo Econdmico,
integrante con voz y voto.

Sinohe Fernando Pelayo Padilla
Representante de la Secretaria de Agriculiura y Desarrollo
Rural, integrante con voz y voto.

David Berrospe Llamas
Representante de la Contraloria del Estade, integrante
con VoZz.

Marfa Gabriela Hemandez Cardcna
Representante del Juridico del Instituto Cultural Cabafias

Juan Luis Cortés Rojas
Secretario Técnico suplente. Integrante con voz.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Fallo relativa la licitacion plblica naciona
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTC CULTURAL
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